Schema EEA_7.022 C

Z&hler mit vorgeschalteten
Uberstromunterbrechern

>80 A, beziehungsweise
Zahlerverdrahtungen mit einem
Querschnitt > 25 mm2, werden Uber
Stromwandler angeschlossen

(separates Schema beachten).

Hausinstallationen EEA
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Rucklieferung Nettoproduktion
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Erzeugungsanlage
>30 kVA

| MP1v => CH12345012345000000000EIGENBEDARF | ABGABE (Verbrauch des Endkunden)
. (aus der Sicht ewb / Metering Code Schweiz)

(MP2v => CH1234501234500000VERBRAUCHKUNDE)

MP1p => CH123450123450000000000PRODUKTION | BEZUG (Rucklieferung des Endkunden)

Energie Wasser Bem
Elektrokontrolle
Monbijoustr. 11, Postfach
3001 Bern

Messprinzip
Erzeugungsanlagen >30 kVA

Objekt Dakiusprng Datum Vis
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